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Opinnäytetyö käsittelee hoivakotikohteen sähkösuunnittelua ja sen eri vaiheita, 
aina alusta loppuun saakka, alkaen teholaskelmasta ja päättyen valaisinluette-
loon. Työn toimeksiantajana toimi Elvak Oy. Työssä noudatetaan standardin 
SFS 6000 vaatimuksia. 
 
Työssä edettiin saatujen lähtötietojen mukaan, jotka määräsivät osittain työn 
kulkua. Suunnitelmat tehtiin MagiCad-suunnitteluohjelmalla. 
 
Työ eteni sujuvasti ja suunnitelmat saatiin ajallaan valmiiksi. Kohteesta tehtiin 
yhteensä 30 suunnitteludokumenttia, jotka toimitettiin toimeksiantajalle. Suunni-
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ABSTRACT  
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Term and year when the thesis was submitted: Spring 2020 
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The thesis deals with the electrical planning of the rest home, and it`s various 
phases, from beginning to end. The work was commissioned by Elvak Oy. The 
requirements of standard SFS 6000 are complied with. 
 
The work proceeded according to the available initial data, which partly deter-
mined the course of the work. The plans were made with the MagiCad design 
program. 
 
The work progressed smoothly and the plans were completed on time. A total of 
30 design documents were made for the site, which were submitted to the cli-
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Elvak Oy. Yritys on perustettu vuonna 2009. 
Yritys tarjoaa LVIAS-suunnittelua sekä automaatio- ja turvajärjestelmäurakointia. 
Yrityksen pääkonttori sijaitsee Kempeleessä. 
Tämän opinnäytetyön aiheena on yksikerroksisen hoivakodin kokonaisvaltainen 
sähkö- sekä muiden järjestelmien suunnittelu. Kohde on 30-paikkainen ikäihmis-
ten palvelutalo ja sen kerrosala on noin 1200 m². Kohde sijaitsee Pirkanmaalla.  
Suunnitelmat tehtiin MagiCad-suunnitteluohjelmalla. Muita työssä käytettyjä oh-
jelmia olivat FebDok-mitoitusohjelma sekä Tekla BIMsight – 3D-mallien katse-
luohjelma. 
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2 SÄHKÖSUUNNITTELU 
Kohteen sähkösuunnitelmien teko aloitettiin teholaskelmalla ja liittymäkoon sel-
vittämisellä. Näiden jälkeen oli hankesuunnittelun vuoro. Seuraavaksi tehtiin 
aluekaapelointi- ja valaistuskuva. Sitten oli vuorossa tasokuvien teko, joista en-
simmäisenä oli johtotiesuunnittelu. Johtotiesuunnittelusta siirryttiin sähköpisteku-
vien sekä muiden tasokuvien tekoon. Tasokuvien jälkeen tehtiin järjestelmäkaa-
viot. 
 Teholaskelma ja sähköliittymä 
Ensimmäisenä kohteeseen oli tehtävä teholaskelma. Teholaskelman avulla sel-
visi kohteen huippuvirta ja pääsulakkeen koko. Näitä tietoja tarvittiin myös säh-
köliittymää tilattaessa.  
Teholaskelma tehtiin valmiiseen Excel-pohjataulukkoon, johon syötettiin eri koh-
tiin eri tilojen neliömäärät. Excel-taulukko on tehty ST 13.31-kortin mukaan (1). 
Taulukko antoi lopuksi kohteen huippuvirran, minkä mukaan valittiin pääsulakkei-
den koko. Tässä kohteessa pääsulakekooksi tuli 3 x 160 A. Kuvassa 1 on ote 
teholaskelmasta. 
 
KUVA 1. Ote teholaskelmasta. 
 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelussa käytiin LVI-suunnittelijan kanssa läpi sähkön ja LVI:n vaati-
mat tilatarpeet. Arkkitehdin suunnittelemalle pohjakuvalle mitoitettiin sähkökes-
kuksien, tietoliikennejakamon, valvonta-alakeskuksen ja johtoteiden paikat ja nii-
den vaatimat tilat. Näin pystyttiin näkemään jo heti alkuvaiheessa, onko talotek-
niikalle riittävästi tilaa. Tässä kohteessa tilat olivat riittävät, joten arkkitehdin poh-
jakuvaan ei tarvinnut tehdä muutoksia. 
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 Aluekaapelointi ja -valaistus 
Aluekaapelointi- ja valaistuskuvassa esitetään rakennuksen ulkopuoliset kaape-
loinnit ja putkitukset, jotka tehdään maatöiden ja pohjatöiden yhteydessä. Ensim-
mäisenä liitettiin arkkitehdin asemakuva pohjalle xref-tiedostona.  
Suunnittelu aloitettiin maadoituselektrodin piirtämisellä perustuksien alle. Sähkö-
pääkeskukselle sekä rakennuksen nurkkiin suunniteltiin maadoituselektrodin 
nousukohdat, mistä ne liitettiin lattiabetoniraudoituksiin sekä sähköpääkeskuk-
selle. Seuraavaksi lisättiin autonlämmitystolpat, valaisinpylväät ja pihalle tulevat 
pistorasiapylväät. Lämmitystolppien määrä selvisi rakennustapaselostuksesta ja 
valaisimien sekä pistorasiapylväiden paikat katsottiin pihasuunnitelmasta. Niille 
suunniteltiin tarvittavat putkitukset ja kaapeloinnit. Pihavalaistus suunniteltiin ai-
kaohjauksella valvonta-alakeskuksen kautta. Piharakennusta lähimpänä ole-
vasta pylväsvalaisimesta otettiin syöttö piharakennukselle. Tämä toteutettiin si-
ten, että sähköpääkeskuksen valaistusohjauksessa yksi vaihe ohitettiin kontak-
torilta, jolloin yhteen vaiheeseen saatiin jatkuva jännite.  Näiden vaiheiden jälkeen 
suunniteltiin putket ja kaapelit rasvanerotuskaivolle, minkä sijainti selvisi LVI-
suunnitelmista. Päävesijohdolle piti suunnitella sulanapito teknisestä tilasta rou-
tarajan alapuolelle. Sulanapito suunniteltiin kahdennettuna, koska samasta vesi-
johdosta otettiin myös sprinkler-järjestelmän syöttö.  Seuraavaksi suunniteltiin 
putket sähköliittymiskaapelille ja telekaapelille. Lopuksi lisättiin läpivientiaukkojen 
keskikohtien mitat, jotka otettiin sokkelin ulkolaidasta.  
 
 Tasokuvat 
Tasokuvissa esitetään rakennuksen sisäiset kaapeloinnit. Jokaisesta järjestel-
mästä tehdään oma tasokuva. Osa järjestelmistä liitetään xref-tiedostona sähkö-
pistekuviin, jolloin niistä saadaan näkymään tarvittavat komponentit esimerkiksi 
sähkörasiointia varten. Tämä auttaa sähköasentajaa työmaalla, jolloin asentajan 
ei tarvitse katsoa tarvittavia rasioita useasta eri kuvasta. 
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2.4.1 Johtotiet 
Johtotiet suunniteltiin käytävien ja oleskelutilojen laitaan alakattorakenteiden ylä-
puolelle. Johtotiet suunniteltiin myös valmistuskeittiöön, tuulikaappiin ja vaate-
huoltotilaan. Rakennuksen toisessa kerroksessa on tekninen tila, missä on IV-
koneet sekä rakennuksen valvonta-alakeskus, joten sinne tuli suunnitella myös 
johtotie.  
Johtoteistä tehtiin 3D-malli, joka vietiin Tekla BIMsight-ohjelmaan, jossa tarkas-
teltiin johtoteiden ja LVI-kanavien sekä putkien mahdollisia yhteentörmäyksiä. 
Johtoteiden viemisellä malliin varmistettiin myös se, että ne mahtuivat kulkemaan 
alakaton yläpuolella olevassa tilassa. Kuvassa 2 näkyy ote johtoteiden törmäys-
tarkastelusta, missä näkyy törmäilykohtia ilmanvaihtokanavien kanssa. 
 
KUVA 2. Ote johtoteiden törmäystarkastelusta 
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2.4.2 Sähköpisteet 
Sähköpistekuvien suunnittelu aloitettiin sijoittamalla tiloihin pistorasiat, kytkimet, 
valaisimet, valaisinpistorasiat ja lattialämmitystermostaatit, tila kerrallaan. Huo-
nekorteista tarkastettiin tilojen kalusteet ja niiden korot sekä mitat, joten sähkö-
kalusteet osattiin sijoittaa oikeisiin kohtiin ja korkoihin. Seuraavaksi sijoitettiin 
sähköpisteet käytäviin ja yhteisiin oleskelutiloihin. Käytävävalaisimien sijoittelu 
tehtiin alakattokuvan mukaan. Käytävävalaistuksen ohjaus suunniteltiin paino-
nappiohjauksella, mikä sijoitettiin toimistoon. Wc-tilojen ja pienempien varastojen 
valaistusta ohjataan liiketunnistimin. Viimeisenä sijoiteltiin valmistuskeittiön lait-
teiden sähköpisteet keittiösuunnitelmien mukaan. Keittiösuunnitelmat tulivat keit-
tiölaitetoimittajalta. 
Sähköpisteiden sijoittelun jälkeen johdotettiin ryhmät ja syötöt. Syöttöjen nume-
roinnit jätettiin vielä tässä vaiheessa tekemättä, koska keskuskaavioita ei ollut 
tehty. Kun keskuskaaviot oli tehty, linkitettiin ryhmänumerot tasokuvaan. Valaisi-
met ja pistorasia johdotettiin omiin, sopiviin ryhmiin. Lopuksi tarkistettiin kaapeli-
koot Febdok-mitoitusohjelmalla. Kuvassa 3 on ote vaatehuoltotilan sähköpis-
teistä. 
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KUVA 3. Vaatehuoltotilan sähköpisteet 
2.4.3 Sähköpisteet vesikatto 
Vesikaton sähköpisteistä piirrettiin oma kuva, johon suunniteltiin sadevesirännien 
ja syöksyjen lämmityskaapelit sekä huippuimurit LVI-suunnitelmien mukaan. 
Ränneille ja syöksyille suunniteltiin lämmityskaapelit, jotka mitoitettiin siten, ettei 
yhden vaiheen taakse tullut liian pitkästi kaapelia. Suunnittelussa noudatettiin 
kaapelivalmistajan ohjeita. Huippuimureille piirrettiin moottorit, syötöt sekä turva-
kytkimet. 
 
2.4.4 Paloilmoitin- ja turvavalojärjestelmä 
Paloilmoittimet ja turvavalot suunniteltiin ST-ohjeisto 1:n mukaan ja niissä nou-
datettiin seuraavia lakeja ja asetuksia: 
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- Pelastuslaki (379/2011) 
- Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 
- Laki hätäkeskustoiminnasta (692/2010) 
- Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) 
- Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) 
- Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016) 
- Tukes-luettelo S10, Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvalli-
suutta koskevat standardit (2, s. 9). 
Järjestelmän suunnittelu aloitettiin avaamalla xref-tiedostona taustalle sähköpis-
teet sekä ilmanvaihtojärjestelmäkuva. Näin vältyttiin sijoittamasta ilmaisimia va-
laisimien kanssa päällekkäin ja voitiin helposti varmistaa riittävät etäisyydet il-
manvaihdon tulo- ja poistoilmaventtiileihin. Ensin sijoitettiin ilmaisimet kaikkiin 
asukashuoneisiin. Huoneisiin tulevat ilmaisimet ovat summerilla varustettuja. Sit-
ten sijoitettiin ilmaisimet toimistoihin, oleskelutiloihin, varastoihin, keittiöihin, tek-
nisiin tiloihin ja niin edelleen. Joka tilaan mietittiin tarkasti, mikä ilmaisin siellä 
tulee olla, esimerkiksi ulko-oven läheisyyteen laitettiin lämpöilmaisin mahdollisten 
höyryjen aiheuttamien virhehälytysten vuoksi. Seuraavaksi sijoitettiin ilmaisimet 
käytäviin. Käytäviin laitettiin myös sopiva määrä summerilla varustettuja ilmai-
simia, jotta tarvittava desibelimäärä saatiin täyttymään. Kun kaikkien tilojen savu- 
ja lämpöilmaisimet oli sijoiteltu, oli vuorossa välitilailmaisimien sijoittelu. Välitilail-
maisimia tuli sijoittaa alakattorakenteiden yläpuolelle, missä oli palokuormaa. Lo-
puksi lisättiin paloilmoitinpainikkeet kaikkien uloskäyntien läheisyyteen niin, että 
painikkeiden etäisyys toisistaan oli enintään 30 metriä. 
Seuraavaksi suunniteltiin turvavalojärjestelmä. Turvavaloilla varmistetaan muun 
valaistuksen sammuessa turvallinen poistuminen rakennuksesta. 
Ensimmäisenä sijoiteltiin poistumistievalot jokaisen ulko-oven yläpuolelle, poistu-
mistiekäytävien alkuun ja väliovien yläpuolelle. Sitten turvavalot sijoitettiin siten, 
että tarvittava valomäärä täyttyy poistumisreiteillä.  
Seuraavaksi oli vuorossa ilmaisimien ja valojen johdotus. Johdotus suunniteltiin 
klma-kaapelilla. Pisteitä oli niin paljon, että ne jouduttiin laittamaan kahteen eri 
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silmukkaan. Silmukoihin tulee kaikki paloilmoittimet, osoiteyksiköt, paloilmoitin-
painikkeet sekä turva- ja poistumistievalaisimet. Silmukoiden päät kytketään pa-
loilmoitinkeskukseen. Silmukoiden kaikille pisteille annettiin oma osoite. 
Paloilmoitinkeskus sijoitettiin palokunnan hyökkäysreitille. Paloilmoitinkeskuk-
sessa on oma akusto, joka syöttää laitteita sähkökatkon aikana. Kuvassa 4 on 
ote tuulikaapin ja eteisen paloilmoitinjärjestelmästä. 
 
KUVA 4. Ote paloilmoitinjärjestelmästä 
2.4.5 Sähkölukitusjärjestelmä 
Sähkölukitusjärjestelmän suunnittelu aloitettiin tarkistamalla rakennustapaselos-
tuksesta, minkälainen lukitussisältö kohteeseen on haluttu, tuleeko ovipuhelinta 
ja niin edelleen. Lisäksi katsottiin, mitkä ovet ovat puuovia ja mitkä metalliovia. 
Kun nämä tiedot oli katsottu, aloitettiin varsinainen suunnittelu.  
Oville suunniteltiin tarvittavat laitteet sekä hätäavauspainikkeet. Pääovelle suun-
niteltiin myös ovikoodilukija ja ovipuhelin. Seuraavaksi piirrettiin tarvittavat johdo-




Kohteeseen suunniteltiin myös hoivakutsujärjestelmä. Järjestelmä on kokonais-
valtainen paikantava turvallisuus- ja viestintäratkaisu palvelutaloihin. Järjestelmä 
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toimii langattomasti. Sähkösuunnittelun osalta järjestelmään suunniteltiin laitetoi-
mittajan laitesijoittelukuvan mukaisille paikoille sähkönsyöttö, atk-pisteet sekä 
tarvittavat kaapeloinnit laitteille.  
 
2.4.7 Yleiskaapelointijärjestelmä 
Yleiskaapelointijärjestelmä on hoivakotikiinteistön peruskaapelointi, joka sovel-
tuu erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten datasiirtoon, puheensiirtoon sekä erilaisten 
turvallisuusjärjestelmien tiedonsiirtotarpeisiin. Yleiskaapelointi on tehokas tapa 
toteuttaa kiinteistön tietoliikennekaapelointi. Se on järjestelmäriippumaton kaape-
lointiratkaisu, jota voidaan muunnella joustavasti tarpeiden mukaan. Atk-pisteet 
kaapeloidaan CAT6-parikaapelilla talojakamoon.  
Kohteen talojakamon sijoitus on suunniteltu jo hankesuunnitteluvaiheessa. Talo-
jakamo sijoitettiin siten, että se on kaapeloinnin kannalta mahdollisimman keskei-
sellä paikalla. Myös seuraavia perusvaatimuksia otettiin huomioon: 
- liityntäkaapeleille sekä kiinteistön runkokaapeloinneille saadaan tarkoituk-
senmukaiset ja turvalliset kaapelireitit; myös yhteisantennijärjestelmän 
vaatimat kaapelireitit tulee ottaa huomioon 
- tilaan tai sen lähellä olevaan muuhun tilaan on mahdollista tarvittaessa 
sijoittaa yleiseen viestintäverkkoon kuuluvia, kiinteistöön kytkettävien liit-
tymien tarvitsemia laitteita ja kaapeleita 
- yleiskaapelointi voidaan rakentaa, huoltaa ja ylläpitää tarkoituksenmukai-
sesti 
- tilan ilmanvaihto, lämpötila-alue, kosteus ja valaistus ovat sopivat sinne 
sijoitettaville laitteille ja rakenneosille 
- tilaa jää myös kohtuullisiin tulevaisuuden tarpeisiin 
- talojakamossa on asianmukainen säilytystila yleiskaapeloinnin asiakirjoille 
- talojakamossa on vähintään neljä sähköpistorasiaa ja sähkön syöttö on 
järjestetty omana ryhmänään (10 A) 
- talojakamossa on potentiaalintasauskisko tai -liitin, johon tarvittavat poten-
tiaalintasausjohtimet voidaan liittää 
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- talojakamo on lukittavissa yksilölliseen avaimeen perustuvalla lukituksella 
tai muulla luotettavalla tavalla. (3, s.15.) 
Kuvien suunnittelu aloitettiin sijoittamalla atk-pisteet. Pisteet sijoiteltiin siten, että 
joka asukashuoneeseen, toimistoon ja oleskelutilaan tuli yksi kaksiosainen atk-
pistorasia. Atk-pisteet suunniteltiin myös hoivakutsujärjestelmälle, kameraval-
vonnalle, WLAN-varauksille sekä valvonta-alakeskukselle. 
 
2.4.8 Yhteisantennijärjestelmä 
Kohteeseen suunniteltiin myös yhteisantennijärjestelmä. Hoivakotikiinteistön yh-
teisantennijärjestelmä koostuu yhteisantenniverkosta, päävahvistimesta ja mah-
dollisista antenneista. (4, s.1.) 
Kohteen antennijärjestelmä suunniteltiin Tähti 1000-verkoksi. Järjestelmässä ja-
koverkko mitoitetaan 5–1000 MHz:n taajuusalueelle. 
Kuvien suunnittelu aloitettiin sijoittamalla pisteet tasokuvaan. Antennipisteet sijoi-
tettiin siten, että jokaiseen asukashuoneeseen sekä oleskelutiloihin laitettiin yksi 
antennirasia. Sitten suunniteltiin antennihaaroittimet käytävien alaslaskujen ylä-
puolelle johtotien kylkeen. Haaroittimet sijoitettiin siten, että tuli sopivan kokoisia 
ryhmiä. Seuraavaksi piirrettiin kaapeloinnit. Kaapelointi toteutettiin TELLU 13-
kaapelilla.  
Lopuksi tehtiin antennijärjestelmän vaimennuslaskelma, mistä katsottiin, että jär-
jestelmä toteuttaa tarvittavat vaatimukset. Laskelma tehtiin valmiiseen Excel-
pohjaan. Taulukkoon syötettiin kohteen pisin ja lyhin piste. 
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3 JÄRJESTELMÄKAAVIOT 
Järjestelmäkaaviot ovat yleiskaavioita, joiden tarkoitus on näyttää järjestelmien 
pääpiirteet. Järjestelmäkaavioista ilmenevät esimerkiksi seuraavat asiat: 
- maadoituksen ja potentiaalintasauksen toteutus johdintyyppeineen 
- pää- ja ohjauspiirikaaviot johtotyyppeineen 
- nousujohtokaavio johtotyyppeineen 
- turvajärjestelmät johdotus-, komponentti- ja sijaintitietoineen 
- automaatiojärjestelmät 
- tele- ja tietojärjestelmät. 
 
 Nousujohtokaavio 
Nousujohtokaaviossa esitetään kohteen sähkönjakelujärjestelmä. Sähkönjakelu-
järjestelmään kuuluvat sähkökeskukset ja niiden väliset kaapeloinnit sekä liitty-
misjohto. Kaavio piirretään periaatekuvana, ja siihen merkitään keskukset ja nii-
den numeroinnit sekä kaapelit ja niiden pituudet. Keskusten rakenteet ja suunni-
tellut toiminnat esitetään pää- ja ohjauspiirikaavioissa. Kuvassa 5 on ote nousu-
johtokaaviosta. 
 
KUVA 5. Ote nousujohtokaaviosta 
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 Maadoituskaavio 
Maadoituskaaviossa esitetään kohteen maadoitus- ja potentiaalintasauskytken-
nät. Maadoitukset ja potentiaalintasaukset ovat sähköturvallisuuden kannalta 
erittäin tärkeä osa laitteistoa. Maadoituskaaviossa on esitetty kaikki päämaadoi-
tuskiskoon (MEB) liitetyt osat. Lisäksi kaaviossa näkyvät kaikki maadoituskaape-
lit paksuuksineen. Potentiaalintasausjärjestelmään liitetään kaikki sähkölaittei-
den jännitteelle alttiit osat, sekä muut jännitteelle alttiit osat, joita ovat mm. LVI-
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 Sähkölukitusjärjestelmäkaavio 
Sähkölukitusjärjestelmäkaaviossa on esitetty kohteen sähkölukituksen kaikki lait-
teet, käytettävät kaapelit sekä johdotukset. 
Sähkölukitusjärjestelmäkaavion päällimmäisenä tarkoituksena on tuoda selkeästi 
järjestelmän kokonaisuus esille ja helposti luettavaksi. Tämä helpottaa asentajan 
työtä työmaalla. Kuvassa 7 on ote sähkölukitusjärjestelmäkaaviosta. 
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 Yleiskaapelointijärjestelmäkaavio 
Yleiskaapelointijärjestelmäkaaviossa on esitetty kohteen kaikki yleiskaapelointi-
järjestelmän pisteet ja niiden lukumäärä, käytettävät kaapelit, järjestelmätunnuk-
set sekä johdotukset. Eri järjestelmätunnuksia ovat mm. T160-lähiverkkojärjes-
telmä, T550-kameravalvontajärjestelmä, sekä TXXX-varaus kaikille järjestelmille.  
 
 Antennijärjestelmäkaavio 
Antennijärjestelmäkaaviossa on esitetty kohteen kaikki antennijärjestelmän pis-
teet ja niiden lukumäärä, käytettävät kaapelit, haaroittimet ja jaottimet, kattoan-
tennit sekä verkon vaimennusarvot. Kaavioon on myös kirjattu erilaisia asen-
nusohjeita asentajille, mm. kaapeleiden merkinnöistä, kiinnitystavoista ja liittimien 
soveltuvuudesta. Kuvassa 8 on ote antennijärjestelmäkaaviosta. 
 
KUVA 8. Ote antennijärjestelmäkaaviosta 
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 Ilmalämpöpumppujärjestelmäkaavio 
Kaaviossa on esitetty selkeästi kohteen ilmalämpöpumppujärjestelmä. Kaaviosta 
selviävät järjestelmän laitteet, niiden kaapeloinnit sekä käytettävät kaapelit. Tä-
män kohteen ilmalämpöpumppujärjestelmässä on erikseen kaapeloinnit sähkö-
urakoitsijalle ja laitetoimittajalle.  
Ilmalämpöpumppujärjestelmän sisä- ja ulkoyksiköiden tarkemmat paikat on esi-




Kohteeseen suunniteltiin kaksi sähkökeskusta, sähköpääkeskus (SPK) sekä ja-
kokeskus (JK1.1). Pääkaavioissa esitetään näiden keskusten tärkeimmät tekni-
set tiedot, keskuksen rakenne, keskukseen liittyvät johdotukset, kytkimet, mittarit, 
suojalaitteet (sulakkeet, johdonsuojakatkaisijat), ryhmien numeroinnit ja kaapeli-
tyypit. 
Keskusten pääkaaviot suunniteltiin valmiille pääkaaviopohjalle, jota alettiin muok-
kaamaan tähän kohteeseen sopivaksi. Pääkaavioita suunniteltaessa huomioitiin 
myös mahdollinen laajennusvara. Johdonsuojille ja vikavirtasuojakytkimille varat-
tiin 21 moduulin verran tilavarausta. 
Pääkaavioihin tehtiin myös vaatimusten mukaiset energiakäytön mittaukset ja 
mittausvalmiudet siten, että rakennuksen eri energiamuotojen käyttö voidaan hel-
posti selvittää. (6, s.16.) Kuvassa 9 on ote jakokeskuksen pääkaaviosta. 
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KUVA 9. Ote jakokeskuksen pääkaaviosta 
 
 Ohjauspiirikaaviot 
Ohjauspiirikaavioissa on esitetty komponenttien väliset kytkennät sekä riviliitti-
met. Eri komponentteja ovat johdonsuoja-automaatit, sulakkeet, releet ja kontak-
torit. Ohjauspiirikaavioissa on merkitty ohjauskaapelit tietyin kirjain- ja numeroyh-
distelmin, ne näkyvät myös pääkaavioissa. Ohjauspiirikaavioiden ensimmäiselle 
sivulle on koottu kaikki valvonta-alakeskukselta tulevat ohjaus- ja indikointikaa-
pelit. 
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4 LUETTELOT 
Muiden suunnitelmien lisäksi tehtiin myös luettelot. Tämän projektin luetteloita 
ovat piirustusluettelo sekä valaisinluettelo.  
 
 Piirustusluettelo 
Piirustusluettelo tehtiin valmiiseen Excel-pohjaan. Piirustusluettelossa on listattu 
kaikki kohteen sähkösuunnitelmiin liittyvät piirustukset. Luettelosta näkee kunkin 
piirustuksen piirustusnumeron, laadintapäivämäärän, revisioinnit, piirustuksen si-
sällön, mittakaavan ja tiedostonimen. Piirustusluettelon avulla on helppo pysyä 
ajan tasalla kohteeseen tulleista muutoksista, kun muutos on kirjattu luetteloon ja 
siihen on lisätty muutospäivämäärä. Piirustusluettelo on liitteenä 1 tämän doku-
mentin lopussa. Kuvassa 10 on ote piirustusluettelosta. 
 
KUVA 10. Ote piirustusluettelosta 
 
 Valaisinluettelo 
Valaisinluettelossa on esitetty kaikki kohteessa käytettävät valaisimet. Jokaiselle 
valaisinmallille on oma positio ja valaisimet on esitetty luettelossa position mu-
kaan pienimmästä isoimpaan. Lisäksi luettelossa on esitetty valaisimen valmis-
taja, valaisintyyppi, lamppu, teho, asennustapa, IP-luokka sekä kappalemäärä. 
Sähköurakoitsijan on helppo tilata kohteen valaisimet valaisinluettelon mukaan. 
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5 LOPPUSANAT 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli yksikerroksisen hoivakodin kokonaisvaltainen 
sähkö- sekä muiden järjestelmien suunnittelu. Kohde on 30-paikkainen ikäihmis-
ten palvelutalo. 
Työssä pääsi oppimaan paljon sähkösuunnittelijan työstä ja alan haasteista. 
Apua oli aina saatavilla, mikäli siihen oli tarve. Työ eteni moitteettomasti ja se 
valmistui ajallaan. Muutokset, loppukuvat sekä paikantamiskaaviot rajattiin työstä 
pois. 
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